
+0,00cm

ARQUIVOS

A=9,98 m²

SALA DE AULA 03

 A=48,57 m²

+0,00cm

SALA DE AULA 02

 A=39,00 m²

+0,00cm

+0,00cm

SECRET. / DIRETORIA

     A=37,86 m²

+0,00cm

SALA DOS PROFESSORES

         A=36,30 m²

DESPENSA

A=13,74 m²

+0,00cm

 COZINHA

A=39,66 m²

+0,00cm

SALA DE AULA 04

 A=48,60 m²

+0,00cm

P01

P02

P02

P01 P01

P01

P01

P01

P01

P05

P01
P01

P05

+0,00cm

AUDITÓRIO

A=83,64 m²

DEPÓSITO

A=10,72 m²

+0,00cm

W
.
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M

A
S

C
U

L
I
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A
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7
 
m
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,
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O

 
 
 
 
 
A
=
1
9
,
0
7
 
m
²

-
0
,
0
3
c
m

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

19

18

17

16

15

14

13

12

11

+0,00cm

 CIRCULAÇÃO 03

      A=44,81 m²

+0,00cm

 CIRCULAÇÃO 01

      A=52,34 m²

+0,00cm

 CIRCULAÇÃO 03

     A=53,70 m²

+0,00cm

    REFEITÓRIO

    A=147,13 m²

-0,15cm

ÁREA LIVRE DO PÁTIO

A=160,00 m²

+0,00cm

        HALL

    A=2,18 m²

J04 J04 J04 J04

J04
J04

J04

J04

J01

J01

J02

J05

G01

RUA PARCIFAL BARROSO

R
U

A
 
T

E
L

E
G

R
A

F
I
S

T
A

 
C

E
C

I
 
N

E
V

E
S

RUA PADRE APOLIANO

R
U

A
 
M

A
N

O
E

L
 
N

E
V

E
S

 
R

I
O

S

PAV. TÉRREO

Escala   1:10001

J04

J04

J04 J04 J04J02

J01

J02

  W.C 04

A=2,40 m²

-0,03cm

  W.C 03

A=2,40 m²

-0,03cm

PALCO

+0,00cm

0102

    HALL

A=2,80 m²

+0,00cm

P02

  W.C 01

A=4,84 m²

-0,03cm

P02

  W.C 02

A=4,84 m²

-0,03cm

J04

-0,03cm

      ENTRADA

      A=20,38 m²

J04

-0,40cm +0,00cm-0,20cm

J02

1 2

2

1 2

2

1

2

2

1 2

2

1 2

1

1 3

1

1 1

1

1 1

1

1 1

1

1 1

1

1 1

1

1 1

1 1

1

1 2

1

1 2

1

3 3

1

3 3

1

3 3

1

3 3

1

1 2

1

J04J04J04J04 J04J04J03J03

SOBE

C01

C02

C02

C02

C02

C01

P03

P04

P04

P04

P04

P04

P03

P02

P02

P01

P01

J04 J04 J04J04 J04 J04

J02

J01

F
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E
N
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R
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E
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T
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PR 04
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P
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0
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3 3

1

3 3

1

A

PR 05

A

PR 05

B

P
R

0
5

B

P
R

0
5

C

P
R

0
5

C

P
R

0
5

   INFORMÁTICA

 A=37,79 m²

PLATAFORMA

ELEVATÓRIA

R
A

M
P

A

P06

J04

1

010203040506

DESCE

TÚNEL

GÁS

LARG (m)
ALT (m) PEIT (m)

TIPO DESCRIÇÃO
CÓDIGO

QUADRO DE ESQUADRIAS

---

---

0.60 2.10

0.60 1.60

---
0.90 1.60

JANELAS

J2

0.50

J1
0.50

1.00

---

PORTAS

P1 ABRIR0.90 2.10

JANELA / ALUMINIO ANODIZADO BRANCO / MAXIMAR COM VIDRO

P2

P3

P4

PORTA DE ALUMINIO

PORTA DE ALUMINIO

PORTA DE ALUMINIO

PORTA DE ALUMINIO

ABRIR

ABRIR

ABRIR

ABRIR

ABRIR

JANELA / ALUMINIO ANODIZADO BRANCO / MAXIMAR COM VIDRO

---
4.00 2.50

P5

PORTA DE ALUMINIO

ABRIR

0.50

J3 1.50
ABRIR

JANELA / ALUMINIO ANODIZADO BRANCO / MAXIMAR COM VIDRO
0.50

---
3.00 3.00

G1 CORRER

COBOGÓ

0.50

C1
COBOGÓ TIPO VENEZIANO - ANTICHUVA

-1.00

PORTÃO NYLOFOR

J4 2.00
ABRIR

JANELA / ALUMINIO ANODIZADO BRANCO / MAXIMAR COM VIDRO0.50

0.50

C2
COBOGÓ TIPO VENEZIANO - ANTICHUVA

-1.50

1.60

1.60

1.60

1.60

1.60

1.60

QUANT.

06

23

02

01

04

05

01

02

09

08

72

04

J5 3.00
ABRIR JANELÃO

1.10 1.10

01

---
1.50 2.10

P6

PORTA DE ALUMINIO

ABRIR 01

LEGENDA:

PISO:

1-
PISO INDUSTRIAL

2-PISO CIMENTADO LISO

3
-

PISO CIMENTADO

PAREDE:

1-
PINTURA LÁTEX - PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

3-

TETO:

1-LAJE COM PINTURA A CAL

2- TELHA CERÂMICA COLONIAL

REVESTIMENTO CERÂMICO h=1,33m

3-

PISO CERÂMICO

01/16

SET/ 2022

ENDEREÇO DA OBRA:

ESCALA PRANCHA: DESENHO:

DATA:

PRANCHA:

CONTEÚDO:

MUNICÍPIO:

PROJETO:

APROVAÇÃONº
REVISÃO

DESENHODATA

01

02

MUNICÍPIO DE MARCO - CE

1/100

CONSTRUÇÃO

CALCULO

APROVO PM -

SAÚDE

PROPRIETÁRIO

ARQUITETO

CREA

ARQUITETO

ARQUITETÔNICO

01 - PLANTA BAIXA PAV. TÉRREO

E.E.F. CORAÇÃO DE JESUS

RUA TELEGRAFISTA CECI NEVES - CENTRO

PROJETO EXECUTIVO

SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA



+0,00cm

     BIBLIOTÉCA
 A=63,90 m²

PAV. SUPERIOR
Escala   1:10002

SALA DE AULA 09
 A=54,30 m²

+0,00cm

SALA DE AULA 08
 A=48,57 m²

+0,00cm

SALA DE AULA 07
 A=48,57 m²

+0,00cm

SALA DE AULA 05
 A=51,28 m²

+0,00cm

SALA DE AULA 06
 A=39,00 m²

+0,00cm

SALA DE AULA 10
 A=54,44 m²

+0,00cm

SALA DE AULA 11
 A=54,44 m²

+0,00cm

SALA DE AULA 12
 A=54,30 m²

+0,00cm

SALA DE AULA 13
 A=48,57 m²

+0,00cm

SALA DE AULA 14
 A=48,57 m²

+0,00cm

SALA DE AULA 14
 A=51,28 m²

+0,00cm

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

19
18
17
16
15
14
13
12
11

1

J04

J04

J04

J04

J04

J04

J04

J04

P01 P01 P01 P01

P01

P01

P01

P01P01P01

P01

P01

J04J04J04J04

J04

J04

J04

J04

J04

J04

J04

J04J04J04

J04 J04 J04 J04

1 1
1

+0,00cm

 CIRCULAÇÃO TOTAL
         A=146,56 m²

1 1
1

1 1
1

1 1
1

1
1

1 1
1

1 1
1

1 1
1

1 1
1

1 1
1

1 1
1

1 1
1

1 2
2

J04J04J04J03J03J02

J04

J04

J02

J03

J03

J03

J03

J02

J04 J04 J04 J04J02 J04 J04

DESCE

RUA PARCIFAL BARROSO

R
U

A 
TE

LE
G

R
AF

IS
TA

 C
EC

I N
EV

ES

RUA PADRE APOLIANO
R

U
A 

M
AN

O
EL

 N
EV

ES
 R

IO
S

FR
EN

TE
 D

A 
ES

C
O

LA

PR
 0

4
01

PR 04
02

PR
 0

4
04

A
PR 05

A
PR 05

B
PR

05
B

PR
05

C
PR

05
C

PR
05

J04

J04

J04

J04

-0,15cm

PLATAFORMA
ELEVATÓRIA

J04 J04J04

ÁREA LIVRE DO PÁTIO
A=160,00 m²

LEGENDA:

PISO:
1-PISO INDUSTRIAL
2-PISO CIMENTADO LISO
3-

PISO CIMENTADO

PAREDE:
1-PINTURA LÁTEX - PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
3-

TETO:
1-LAJE COM PINTURA A CAL
2- TELHA CERÂMICA COLONIAL

REVESTIMENTO CERÂMICO h=1,33m

3-
PISO CERÂMICO

LARG (m) ALT (m) PEIT (m) TIPO DESCRIÇÃOCÓDIGO

QUADRO DE ESQUADRIAS

---

---

0.60 2.10

0.60 1.60

---0.90 1.60

JANELAS

J2

0.50J1 0.50

1.00

---

PORTAS

P1 ABRIR0.90 2.10

JANELA / ALUMINIO ANODIZADO BRANCO / MAXIMAR COM VIDRO

P2

P3

P4

PORTA DE ALUMINIO

PORTA DE ALUMINIO

PORTA DE ALUMINIO

PORTA DE ALUMINIO

ABRIR

ABRIR

ABRIR

ABRIR

ABRIR JANELA / ALUMINIO ANODIZADO BRANCO / MAXIMAR COM VIDRO

---4.00 2.50P5 PORTA DE ALUMINIOABRIR

0.50

J3 1.50 ABRIR JANELA / ALUMINIO ANODIZADO BRANCO / MAXIMAR COM VIDRO0.50

---3.00 3.00G1 CORRER

COBOGÓ

0.50C1 COBOGÓ TIPO VENEZIANO - ANTICHUVA-1.00

PORTÃO NYLOFOR

J4 2.00 ABRIR JANELA / ALUMINIO ANODIZADO BRANCO / MAXIMAR COM VIDRO0.50

0.50C2 COBOGÓ TIPO VENEZIANO - ANTICHUVA-1.50

1.60

1.60

1.60

1.60

1.60

1.60

QUANT.

06

23

02

01

04

05

01

02

09

08

72

04

J5 3.00 ABRIR JANELÃO1.10 1.10 01

---1.50 2.10P6 PORTA DE ALUMINIOABRIR 01

02/16

ENDEREÇO DA OBRA:

ESCALA PRANCHA: DESENHO:

DATA:

PRANCHA:

CONTEÚDO:

MUNICÍPIO:

PROJETO:
APROVAÇÃONº REVISÃO DESENHODATA

01

02

MUNICÍPIO DE MARCO - CE

AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO, S/N
CENTRO | MARCO - CE | 62560-000

88 3664.1210 | 88 3664.1415
www.marco.ce.gov.br

CNPJ: 07.566.516/0001-47

1/100

CONSTRUÇÃO

CALCULO

APROVO PM -

SAÚDE

PROPRIETÁRIO

ARQUITETO

CREA

ARQUITETO

ARQUITETÔNICO

02 - PLANTA BAIXA PAV. SUPERIOR

E.E.F. CORAÇÃO DE JESUS

RUA TELEGRAFISTA CECI NEVES - CENTRO

PROJETO EXECUTIVO

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

SET/ 2022



Escala   1:100
COBERTA03

TELHA CERÂMICA I=25%

CALHA DE 0,30cm

TELHA CERÂMICA I=25%

P R O J E Ç Ã O B E I R A L 0,50cm

CALHA DE 0,30cm

P R O J E Ç Ã O B E I R A L 0,50cm

TELHA CERÂMICA I=25%

TELHA CERÂMICA I=25%
TELH

A C
ER

ÂM
IC
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C
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H
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D
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0,
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C
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H
A 

D
E 

0,
30

cm

             LAJE
IMPERMEABILIZADA

A
PR 05

A
PR 05

B
PR

05
B

PR
05

C
PR

05
C

PR
05

LEGENDA:

PISO:
1-PISO INDUSTRIAL
2-PISO CIMENTADO LISO
3-

PISO CIMENTADO

PAREDE:
1-PINTURA LÁTEX - PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
3-

TETO:
1-LAJE COM PINTURA A CAL
2- TELHA CERÂMICA COLONIAL

REVESTIMENTO CERÂMICO h=1,33m

3-
PISO CERÂMICO

LARG (m) ALT (m) PEIT (m) TIPO DESCRIÇÃOCÓDIGO

QUADRO DE ESQUADRIAS

---

---

0.60 2.10

0.60 1.60

---0.90 1.60

JANELAS

J2

0.50J1 0.50

1.00

---

PORTAS

P1 ABRIR0.90 2.10

JANELA / ALUMINIO ANODIZADO BRANCO / MAXIMAR COM VIDRO

P2

P3

P4

PORTA DE ALUMINIO

PORTA DE ALUMINIO

PORTA DE ALUMINIO

PORTA DE ALUMINIO

ABRIR

ABRIR

ABRIR

ABRIR

ABRIR JANELA / ALUMINIO ANODIZADO BRANCO / MAXIMAR COM VIDRO

---4.00 2.50P5 PORTA DE ALUMINIOABRIR

0.50

J3 1.50 ABRIR JANELA / ALUMINIO ANODIZADO BRANCO / MAXIMAR COM VIDRO0.50

---3.00 3.00G1 CORRER

COBOGÓ

0.50C1 COBOGÓ TIPO VENEZIANO - ANTICHUVA-1.00

PORTÃO NYLOFOR

J4 2.00 ABRIR JANELA / ALUMINIO ANODIZADO BRANCO / MAXIMAR COM VIDRO0.50

0.50C2 COBOGÓ TIPO VENEZIANO - ANTICHUVA-1.50

1.60

1.60

1.60

1.60

1.60

1.60

QUANT.

06

23

02

01

04

05

01

02

09

08

72

04

J5 3.00 ABRIR JANELÃO1.10 1.10 01

---1.50 2.10P6 PORTA DE ALUMINIOABRIR 01

03/16

ENDEREÇO DA OBRA:

ESCALA PRANCHA: DESENHO:

DATA:

PRANCHA:

CONTEÚDO:

MUNICÍPIO:

PROJETO:
APROVAÇÃONº REVISÃO DESENHODATA

01

02

MUNICÍPIO DE MARCO - CE

AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO, S/N
CENTRO | MARCO - CE | 62560-000

88 3664.1210 | 88 3664.1415
www.marco.ce.gov.br

CNPJ: 07.566.516/0001-47

1/100

CONSTRUÇÃO

CALCULO

APROVO PM -

SAÚDE

PROPRIETÁRIO

ARQUITETO

CREA

ARQUITETO

ARQUITETÔNICO

03 - COBERTA

E.E.F. CORAÇÃO DE JESUS

RUA TELEGRAFISTA CECI NEVES - CENTRO

PROJETO EXECUTIVO

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

SET/ 2022



FACHADA LATERAL DIREITA
Escala   1:10003

REVESTIMENTO BLOCO
CERÂMICO TIPO TIJOLINHO

REVESTIMNTO
TEXTURIZADO
(COR A COMBINAR)

PLATIBANDA

FACHADA POSTERIOR
Escala   1:10004

CORRER

FACHADA FRONTAL
Escala   1:10001

REVESTIMENTO BLOCO
CERÂMICO TIPO TIJOLINHO

REVESTIMNTO
TEXTURIZADO
(COR A COMBINAR)

JANELA / ALUMINIO
ANODIZADO BRANCO
MAXIMAR COM VIDRO

PLATIBANDA

REVESTIMNTO
TEXTURIZADO
(COR A COMBINAR)

GRADYL GRADYL

REVESTIMENTO BLOCO
CERÂMICO TIPO TIJOLINHO

FACHDA GRADYL
Escala   1:10002

JANELA / ALUMINIO
ANODIZADO BRANCO
MAXIMAR COM VIDRO

REVESTIMNTO
TEXTURIZADO
(COR A COMBINAR)

REVESTIMENTO BLOCO
CERÂMICO TIPO TIJOLINHO

REVESTIMNTO
TEXTURIZADO
(COR A COMBINAR)

JANELA / ALUMINIO
ANODIZADO BRANCO
MAXIMAR COM VIDRO

REVESTIMNTO
TEXTURIZADO
(COR A COMBINAR)

PLATIBANDA

REVESTIMENTO BLOCO
CERÂMICO TIPO TIJOLINHO

REVESTIMENTO BLOCO
CERÂMICO TIPO TIJOLINHO

GRADYL

CORRER

JANELA / ALUMINIO
ANODIZADO BRANCO
MAXIMAR COM VIDRO

LEGENDA:

PISO:
1-PISO INDUSTRIAL
2-PISO CIMENTADO LISO
3-

PISO CIMENTADO

PAREDE:
1-PINTURA LÁTEX - PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
3-

TETO:
1-LAJE COM PINTURA A CAL
2- TELHA CERÂMICA COLONIAL

REVESTIMENTO CERÂMICO h=1,33m

3-
PISO CERÂMICO

LARG (m) ALT (m) PEIT (m) TIPO DESCRIÇÃOCÓDIGO

QUADRO DE ESQUADRIAS

---

---

0.60 2.10

0.60 1.60

---0.90 1.60

JANELAS

J2

0.50J1 0.50

1.00

---

PORTAS

P1 ABRIR0.90 2.10

JANELA / ALUMINIO ANODIZADO BRANCO / MAXIMAR COM VIDRO

P2

P3

P4

PORTA DE ALUMINIO

PORTA DE ALUMINIO

PORTA DE ALUMINIO

PORTA DE ALUMINIO

ABRIR

ABRIR

ABRIR

ABRIR

ABRIR JANELA / ALUMINIO ANODIZADO BRANCO / MAXIMAR COM VIDRO

---4.00 2.50P5 PORTA DE ALUMINIOABRIR

0.50

J3 1.50 ABRIR JANELA / ALUMINIO ANODIZADO BRANCO / MAXIMAR COM VIDRO0.50

---3.00 3.00G1 CORRER

COBOGÓ

0.50C1 COBOGÓ TIPO VENEZIANO - ANTICHUVA-1.00

PORTÃO NYLOFOR

J4 2.00 ABRIR JANELA / ALUMINIO ANODIZADO BRANCO / MAXIMAR COM VIDRO0.50

0.50C2 COBOGÓ TIPO VENEZIANO - ANTICHUVA-1.50

1.60

1.60

1.60

1.60

1.60

1.60

QUANT.

06

23

02

01

04

05

01

02

09

08

72

04

J5 3.00 ABRIR JANELÃO1.10 1.10 01

---1.50 2.10P6 PORTA DE ALUMINIOABRIR 01

04/16

ENDEREÇO DA OBRA:

ESCALA PRANCHA: DESENHO:

DATA:

PRANCHA:

CONTEÚDO:

MUNICÍPIO:

PROJETO:
APROVAÇÃONº REVISÃO DESENHODATA

01

02

MUNICÍPIO DE MARCO - CE

AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO, S/N
CENTRO | MARCO - CE | 62560-000

88 3664.1210 | 88 3664.1415
www.marco.ce.gov.br

CNPJ: 07.566.516/0001-47

1/100

CONSTRUÇÃO

CALCULO

APROVO PM -

SAÚDE

PROPRIETÁRIO

ARQUITETO

CREA

ARQUITETO

ARQUITETÔNICO

01 - FACHADAS

E.E.F. CORAÇÃO DE JESUS

RUA TELEGRAFISTA CECI NEVES - CENTRO

PROJETO EXECUTIVO

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

SET/ 2022



DESPENSA
 COZINHA SALA DE AULA 04

SOBE

SALA DE AULA 03 SALA DE AULA 02

+0,00m +0,00m +0,00m +0,00m +0,00m

SALA DE AULA 09 SALA DE AULA 08 SALA DE AULA 07 SALA DE AULA 06

+0,00m +0,00m +0,00m +0,00m +0,00mDESCE +0,00m

01
02
03
04
05
06
07
08
09
1011

12
13
14
15
16
17
18

PLATIBANDA

FORRO DE GESSO
ACARTONADO

REVESTIMENTO
CERÂMICO 1.33cm

REVESTIMNTO
TEXTURIZADO
(COR A COMBINAR)

JANELA / ALUMINIO
ANODIZADO BRANCO
MAXIMAR COM VIDRO

TELHADO EM ESTRUTURA DE
MADEIRA E TELHA CERÂMICA i:25%

CORTE A-A
Escala   1:10001

CIRCULAÇÃO

SALA DE AULA 13

AUDITÓRIO

SALA DE AULA 08

SALA DE AULA 04

ASSENTO EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADO

ASSENTO EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADOGRELHA PISO TIPO TIJOLINHO

(19,9x10x4)cm NA COR CINZA

PLATIBANDA

FORRO DE GESSO
ACARTONADO

REVESTIMENTO
CERÂMICO 1.33cm

REVESTIMNTO
TEXTURIZADO
(COR A COMBINAR)

CALHA 0,30cm

JANELA / ALUMINIO
ANODIZADO BRANCO
MAXIMAR COM VIDRO

TELHADO EM ESTRUTURA DE
MADEIRA E TELHA CERÂMICA i:25%

PLATIBANDA

FORRO DE GESSO
ACARTONADO

REVESTIMENTO
CERÂMICO 1.60cm

REVESTIMNTO
TEXTURIZADO

(COR A COMBINAR)

CALHA 0,30cm

JANELA / ALUMINIO
ANODIZADO BRANCO
MAXIMAR COM VIDRO

TELHADO EM ESTRUTURA DE
MADEIRA E TELHA CERÂMICA i:25%

CORTE B-B
Escala   1:10002

CIRCULAÇÃO

+0,00m

+0,00m +0,00m

+0,00m

CIRCULAÇÃO CIRCULAÇÃO

SALA DE AULA 02

CIRCULAÇÃO 01

SECRET. DIRETORIAW.C 01W.C 02ARQUIVOS

SALA DE AULA 06BIBLIOTÉCA

FORRO DE GESSO
ACARTONADO

REVESTIMENTO
CERÂMICO 1.33cm

PLATIBANDA

JANELA / ALUMINIO
ANODIZADO BRANCO
MAXIMAR COM VIDRO

REVESTIMNTO
TEXTURIZADO
(COR A COMBINAR)

TELHADO EM ESTRUTURA DE
MADEIRA E TELHA CERÂMICA i:25%

+0,00m -0,03m -0,03m +0,00m +0,00m +0,00m +0,00m

+0,00m +0,00m

CORTE C-C
Escala   1:10002

SALA DE AULA 14 SALA DE AULA 05

INFORMÁTICA

LEGENDA:

PISO:
1-PISO INDUSTRIAL
2-PISO CIMENTADO LISO
3-

PISO CIMENTADO

PAREDE:
1-PINTURA LÁTEX - PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
3-

TETO:
1-LAJE COM PINTURA A CAL
2- TELHA CERÂMICA COLONIAL

REVESTIMENTO CERÂMICO h=1,33m

3-
PISO CERÂMICO

LARG (m) ALT (m) PEIT (m) TIPO DESCRIÇÃOCÓDIGO

QUADRO DE ESQUADRIAS

---

---

0.60 2.10

0.60 1.60

---0.90 1.60

JANELAS

J2

0.50J1 0.50

1.00

---

PORTAS

P1 ABRIR0.90 2.10

JANELA / ALUMINIO ANODIZADO BRANCO / MAXIMAR COM VIDRO

P2

P3

P4

PORTA DE ALUMINIO

PORTA DE ALUMINIO

PORTA DE ALUMINIO

PORTA DE ALUMINIO

ABRIR

ABRIR

ABRIR

ABRIR

ABRIR JANELA / ALUMINIO ANODIZADO BRANCO / MAXIMAR COM VIDRO

---4.00 2.50P5 PORTA DE ALUMINIOABRIR

0.50

J3 1.50 ABRIR JANELA / ALUMINIO ANODIZADO BRANCO / MAXIMAR COM VIDRO0.50

---3.00 3.00G1 CORRER

COBOGÓ

0.50C1 COBOGÓ TIPO VENEZIANO - ANTICHUVA-1.00

PORTÃO NYLOFOR

J4 2.00 ABRIR JANELA / ALUMINIO ANODIZADO BRANCO / MAXIMAR COM VIDRO0.50

0.50C2 COBOGÓ TIPO VENEZIANO - ANTICHUVA-1.50

1.60

1.60

1.60

1.60

1.60

1.60

QUANT.

06

23

02

01

04

05

01

02

09

08

72

04

J5 3.00 ABRIR JANELÃO1.10 1.10 01

---1.50 2.10P6 PORTA DE ALUMINIOABRIR 01

05/16

ENDEREÇO DA OBRA:

ESCALA PRANCHA: DESENHO:

DATA:

PRANCHA:

CONTEÚDO:

MUNICÍPIO:

PROJETO:
APROVAÇÃONº REVISÃO DESENHODATA

01

02

MUNICÍPIO DE MARCO - CE

AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO, S/N
CENTRO | MARCO - CE | 62560-000

88 3664.1210 | 88 3664.1415
www.marco.ce.gov.br

CNPJ: 07.566.516/0001-47

1/100

CONSTRUÇÃO

CALCULO

APROVO PM -

SAÚDE

PROPRIETÁRIO

ARQUITETO

CREA

ARQUITETO

ARQUITETÔNICO

01 - CORTE A-A

E.E.F. CORAÇÃO DE JESUS

RUA TELEGRAFISTA CECI NEVES - CENTRO

PROJETO EXECUTIVO

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

02 - CORTE B-B

03 - CORTE C-C

SET/ 2022



01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

19
18
17
16
15
14
13
12
11

R
U

A 
TE

LE
G

R
AF

IS
TA

 C
EC

I N
EV

ES

0102

SOBE

FR
EN

TE
 D

A 
ES

C
O

LA

R
A
M

PA
 D

E 
A
C
ES

S
O

 C
A
D

EI
R
A
N

TE
S

010203040506

DESCETÚNEL

R
AM

PA

PLATAFORMA
ELEVATÓRIA

S2 S3

S7

S4

S5

TS1SU1
PVC 150 mm

i=1%

PVC

i=1%

150 mm PVC 150 mm

i=1%

PVC 150 mm

i=1%

PVC 150 mm

i=1%

PVC 150 mm

i=1%

S1

CGTS2SU2
PVC 100 mm

i=1%

PV
C

50
 m

m
i=

2%

PVC100 mm

i=1%

PVC
50 mm

i=2%

PVC 150 mm

i=1%

CV-1
50 mm

PV
C

10
0 

m
m

i=
1%

CV-3
50 mm

CV-4
50 mm

CV-2
50 mm

CAG

CAG

CAG

CAG CAG CAG CAG
PVC 100 mm

i=1%

PVC 100 mm

i=1%

PV
C

10
0 

m
m

i=
1%

PV
C

10
0 

m
m

i=
1%

PVC 100 mm

i=1%

PVC 100 mm
i=1%

PV
C

10
0 

m
m

i=
1%

CAG

CAG

PVC 150 mm

i=1%

AP-1
100 mm

AP-2
100 mm

AP-3
100 mm

AP-4
100 mmPVC

10
0 m

m

i=1
%

PV
C

10
0 

m
m

i=
1%

PVC

100 mm

i=1%

PV
C

10
0 

m
m

i=
1%

PV
C

10
0 

m
m

i=
1%

PVC 150 mm

i=1%

AP-6
100 mm

AP-5
100 mm

PV
C

10
0 

m
m

i=
1%

PVC 100 mm

i=1%

S6

RUA PARCIFAL BARROSO

R
U

A 
M

AN
O

EL
 N

EV
ES

 R
IO

S

SANITÁRIO PAV. TÉRREO
Escala   1:10001

Lista de materiais - TÉRREO
Esgoto

Caixas de Passagem
Caixa de inspeção esgoto simples
CE- 60x60 cm 5 pç

PVC Acessórios
Caixa sifonada
150x150x50 9 pç
Ralo sifonado alt. reg. saída  40
100 mm - 40 mm 2 pç
Sifão de copo p/ pia e lavatório
1" - 1.1/2" 13 pç
1" - 2" 3 pç
Sifão flexível p/ Mictório
1.1/4"- 2" 1 pç
Válvula p/ lavatório e tanque
1" 13 pç
Válvula p/ pia
1" 3 pç

PVC Esgoto
Bucha de redução longa
50 mm - 40 mm 2 pç
Curva 90 curta
100 mm 9 pç
40 mm 16 pç
Joelho 45
100 mm 10 pç
150 mm 2 pç
40 mm 7 pç
50 mm 11 pç
Joelho 90
100 mm 2 pç
40 mm 1 pç
50 mm 6 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário
40 mm - 1.1/2" 13 pç
Junção simples
100 mm - 50 mm 9 pç
100 mm- 100 mm 5 pç
40 mm x 40 mm 5 pç
50 mm - 50 mm 1 pç
75 mm - 50 mm 1 pç
Redução excêntrica
75 mm - 50 mm 1 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa
100 mm - 4" 26.98 m
150 mm - 6" 27.24 m
40 mm 25.96 m
50 mm - 2" 26.62 m
75 mm - 3" 0.84 m

Unidades de tratamento
Alça
Ferro 3 pç
Argamassa
Argamassa 0.45 m³
Brita
n°3 0.43 m³
Concreto
Concreto 3.36 m³
Tampa
Hermética 2 pç
Tijolo
Furado 216 pç
Maciço 1 pç

Pluvial
Caixas de Passagem

Caixa de areia pluvial com grelha
CAG- 60x60cm 9 pç

PVC Esgoto
Cap
100 mm 2 pç
150 mm 2 pç
Curva 90 curta
100 mm 6 pç
Joelho 45
100 mm 10 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa
100 mm - 4" 110.38 m
150 mm - 6" 6.07 m

Ventilação
PVC Esgoto

Joelho 45
50 mm 2 pç
Joelho 90
50 mm 8 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa
50 mm - 2" 10.33 m
Tê sanitário
50 mm - 50 mm 4 pç

Legenda de condutos - TÉRREO

Esgoto

Pluvial

Ventilação

Legenda - TÉRREO
Bucha de redução longa
Caixa Sifonada

CAG Caixa de areia pluvial c/grelha

Caixas  Inspeção  Esgoto Simples

Cap
Chuveiro Residencial
Curva 90 curta- coluna
Joelho 45
Joelho 90- coluna

Junção simples

Junção simples c/ redução
Lavatório  Residencial com sifão
Mictório de Descarga Automática- DN 40mm
Pia de Cozinha Residencial com Sifão 50mm
Ramais de Ventilação
Vaso Sanitário c/ curva 90°
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 CIRCULAÇÃO TOTAL
         A=146,56 m²
 CIRCULAÇÃO TOTAL
         A=146,56 m²

CV-1
50 mm

CV-2
50 mm

CV-4
50 mm

CV-3
50 mm

AP-1
100 mmAP-2

100 mm

AP-3
100 mm

AP-4
100 mm

AP-6
100 mm

AP-5
100 mm

SANITÁRIO PAV. SUPERIOR
Escala   1:10002

Lista de materiais - SUPERIOR
Pluvial

PVC Esgoto
Luva simples
100 mm 6 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa
100 mm - 4" 17.51 m

Ventilação
PVC Esgoto

Luva simples
50 mm 4 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa
50 mm - 2" 11.88 m

Legenda de condutos - SUPERIOR

Pluvial

Ventilação

Legenda - SUPERIOR
Luva simples- coluna
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Escala   1:10003

Lista de materiais - COBERTA
Pluvial

PVC Acessórios
Ralo abacaxi
100mm 6 pç

PVC Esgoto
Curva 90 curta
100 mm 6 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa
100 mm - 4" 18.5 m

Ventilação
PVC Esgoto

Terminal de ventilação
50 mm 4 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa
50 mm - 2" 16 m

Legenda de condutos - COBERTA

Pluvial

Ventilação

Legenda - COBERTA
Curva 90 curta- desce
Ralos pluviais
Terminal de ventilação- coluna
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HIDRÁULICO PAV. TÉRREO
Escala   1:10001

Lista de materiais - TÉRREO
Alimentação

Bomba Hidráulica - Recalque
Schneider
Recalque - BCR 2010 - 1 CV 2 pç

Ferro maleável classe 10
Bujão
3/4" 1 pç
Contraporca
3/4" 1 pç
Cotovelo 90
3/4" 3 pç
Luva
3/4" 2 pç
Tubo de aço galvanizado
20 mm - 3/4" 1 m
Tê
3/4" 1 pç

Metais
Registro de Pressão DOCOL JET 30
3/4" 1 pç
Registro de esfera
3/4" 1 pç
Válvula de sucção
1" 1 pç

PVC misto soldável
Colar de tomada em PVC
3/4" 1 pç
Joelho 90 soldável c/ rosca
25 mm - 3/4" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 1 pç
32 mm - 1" 1 pç
Curva 90 soldável
25 mm 4 pç
32 mm 5 pç
Tubos
25 mm 6.71 m
32 mm 4.84 m
Tê 90 soldável
32 mm 1 pç

Água fria
AMANCO WAVIN PVC SOLDÁVEL

JOELHO 90° SOLDÁVEL
25 mm 1 pç
JOELHO 90° SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO
25 mm - 1/2" 1 pç
25 mm - 3/4" 1 pç
TUBO DE PVC SOLDÁVEL PONTA-BOLSA
25 mm - 6 m 4.25 m

Aparelho
Chuveiro
25mm x 3/4" 2 pç
Mictório de Descarga Descontínua
1/2" 2 pç
Torneira de Pia de Cozinha
25mm - 3/4" 3 pç
Torneira de lavatório
25 mm - 1/2" 12 pç
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada
1/2" 9 pç

Metais
Registro de gaveta c/ canopla cromada
1" 4 pç
1.1/4" 3 pç
Registro de pressão c/ canopla cromada
3/4" 2 pç

PVC Acessórios
Engate flexível cobre cromado com canopla
1/2 - 30cm 9 pç
Engate flexível plástico
1/2 - 30cm 12 pç

PVC misto soldável
Joelho de redução soldável c/ rosca
25 mm - 1/2" 8 pç
Luva soldável c/ rosca
25 mm -3/4" 2 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 2 pç
32 mm - 1" 8 pç
40 mm - 1.1/4" 6 pç
Bucha de redução sold. longa
40 mm - 25 mm 2 pç
Curva 90 soldável
25 mm 24 pç
Luva de redução soldável
32 mm - 25 mm 4 pç
Luva soldável
32 mm 4 pç
40 mm 3 pç
Tubos
25 mm 58.09 m
32 mm 1.88 m
40 mm 0.94 m
Tê 90 soldável
25 mm 21 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão
Joelho 90° soldável com  bucha de latão
25 mm - 3/4" 5 pç
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão
25 mm- 1/2" 13 pç

Reservatório de concreto
Pré - moldado
Reservatório concreto 1 pç

Legenda de condutos - TÉRREO

Água fria

Alimentação

Legenda - TÉRREO
Alimentador Predial

Bomba Hidráulica

Hidrômetros

Registro de Pressão com PVC soldável
Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável
Válvula de sucção (poço) c/ PVC soldável
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 CIRCULAÇÃO TOTAL
         A=146,56 m²
 CIRCULAÇÃO TOTAL
         A=146,56 m²
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32 mm
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32 mm
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32 mm

HIDRÁULICO PAV. SUPERIOR
Escala   1:10002

Lista de materiais - COBERTA
Alimentação

Metais
Registro esfera VS compacto soldável PVC
32 mm 4 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água
32 mm - 1" 3 pç
Curva 90 soldável
32 mm 8 pç
Tubos
32 mm 61.87 m
Tê 90 soldável
32 mm 2 pç

Água fria
Metais

Registro esfera VS compacto soldável PVC
32 mm 4 pç
40 mm 2 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água
32 mm - 1" 3 pç
Curva 90 soldável
32 mm 16 pç
40 mm 8 pç
Tubos
32 mm 38.57 m
40 mm 16.37 m
Tê 90 soldável
32 mm 5 pç
40 mm 1 pç

Reservatório cilíndrico
Polietileno
1000 L 2 pç
5000 L 1 pç

Legenda de condutos - COBERTA

Água fria

Alimentação

Legenda - COBERTA
Registro esfera VS compacto soldável
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HIDRÁULICO COBERTA
Escala   1:10003

Lista de materiais - SUPERIOR
Alimentação

PVC rígido soldável
Luva soldável
32 mm 1 pç
Tubos
32 mm 2.94 m

Água fria
PVC rígido soldável

Luva soldável
32 mm 4 pç
40 mm 3 pç
Tubos
32 mm 4 m
40 mm 3 m

Legenda de condutos - SUPERIOR

Água fria

Alimentação
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Lista de materiais - COBERTA
Alimentação

Metais
Registro esfera VS compacto soldável PVC
32 mm 4 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água
32 mm - 1" 3 pç
Curva 90 soldável
32 mm 8 pç
Tubos
32 mm 61.87 m
Tê 90 soldável
32 mm 2 pç

Água fria
Metais

Registro esfera VS compacto soldável PVC
32 mm 4 pç
40 mm 2 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água
32 mm - 1" 3 pç
Curva 90 soldável
32 mm 16 pç
40 mm 8 pç
Tubos
32 mm 38.57 m
40 mm 16.37 m
Tê 90 soldável
32 mm 5 pç
40 mm 1 pç

Reservatório cilíndrico
Polietileno
1000 L 2 pç
5000 L 1 pç

Legenda de condutos - COBERTA

Água fria

Alimentação

Legenda - COBERTA
Registro esfera VS compacto soldável
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ELÉTRICO PAV. TÉRREO
Escala   1:10001

Legenda de condutos - TÉRREO

Elétrica

Direta

Teto

Alta

Média

Baixa

Piso

Legenda - TÉRREO

Bloco autônomo ilum. emergência na parede

<> Caixa de passagem
Curva 90°
Entrada de serviço
Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
Luminária LED 18W
Luminária LED 30W

M
1F Motor monofásico a 0,30m do piso

Ponto genérico de luz 9W

Quadro de distribuição

M
ED Quadro de medição

Refletor de led
Tomada alta a 2,20m do piso
Tomada baixa a 0,30m do piso
Tomada média a 1,10m do piso

Lista de materiais - TÉRREO
Elétrica

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 119 pç
Caixa de Luz 4"x2"
4"x 2" 9 pç
Curva 90° PVC longa rosca
2" 3 pç
Luva PVC encaixe
3/4" 2 pç
Luva PVC rosca
1" 5 pç
1.1/2" 6 pç
1.1/4" 5 pç
2'' 1 pç
3/4" 15 pç

Acessórios uso geral
Bucha de nylon
4,8x50mm 4 pç
S4 150 pç
S6 108 pç
Parafuso auto-atarraxante cabeça cilíndrica
4,8x50mm 4 pç
Parafuso fenda galvan. cab. panela
2,9x25mm autoatarrachante 150 pç
4,2x32mm autoatarrachante 108 pç

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)
16 mm² - Verde-amarelo 5.8 m
2.5 mm² - Amarelo 575.5 m
2.5 mm² - Azul claro 829.17 m
2.5 mm² - Branco 10.08 m
2.5 mm² - Preto 146.05 m
2.5 mm² - Verde-amarelo 374.4 m
2.5 mm² - Vermelho 516.8 m
35 mm² - Azul claro 10.1 m
35 mm² - Branco 10.1 m
35 mm² - Preto 10.1 m
35 mm² - Vermelho 10.1 m
4 mm² - Azul claro 216.46 m
4 mm² - Branco 124.99 m
4 mm² - Preto 80.99 m
4 mm² - Verde-amarelo 103.74 m
4 mm² - Vermelho 31.62 m
6 mm² - Azul claro 107.41 m
6 mm² - Branco 60.53 m
6 mm² - Preto 99.38 m
6 mm² - Verde-amarelo 90.03 m
6 mm² - Vermelho 68.56 m

Caixa de passagem - embutir
Alvenaria
300x300x300mm 5 pç
Tampa 300x300x50mm 5 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Interruptor paralela - 1 tecla 1 pç
Interruptor simples - 1 tecla 19 pç
Interruptor simples - 2 teclas 9 pç
Placa c/ furo 17 pç
Placa p/ 1 função 73 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 13 pç
S/ placa
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 50 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 10 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
25 A - 3 kA 6 pç
90A - 10 kA 1 pç
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
10 A - 3 kA 14 pç
16 A - 3 kA 9 pç
Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN
25 A 1 pç

Eletroduto PVC encaixe
Braçadeira galvan. tipo cunha
3/4" 10 pç
Eletroduto, vara 3,0m
3/4" 9.5 m

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
3/4" 710.82 m

Eletroduto PVC rosca
Braçadeira galvan. tipo cunha
1" 30 pç
1.1/2" 20 pç
1.1/4" 24 pç
2" 24 pç
3/4" 150 pç
Curva 90° Longa
1" 1 pç
Eletroduto, vara 3,0m
1" 28.18 m
1.1/2" 18.8 m
1.1/4" 22.93 m
1/2" 1 m
2" 25.06 m
3/4" 128.72 m

Iluminação de emergência
Bloco autônomo - aclaramento
Autonomia 1h - 200lm 13 pç

Luminária e acessórios
Luminária Led Embutir
Ledvance Insert 18W 7 pç
Ledvance Insert 30W 74 pç

Lâmpadas Led
Refletores
30W 43 pç

Material p/ entrada serviço
Abraçadeira tipo cunha
2'' 3 pç
Cabo cobre nu
Seção 6mm² 1 pç
Caixa inspeção de aterramento
200x200x400mm 1 pç
Conector de aterramento
Tipo U 1 pç
Haste de aterramento aço/cobre
13x2000mm 1 pç
Isolador roldana 600V
Porcelana vidrada 3 pç

Quadro de medição - COELCE
Unidade consumidora individual
Caixa de policarbonato para medição polifásica 1 pç

Quadro distrib. plástico - embutir
Barr. trif., - DIN (Ref. Hager)
Cap. 18 disj. unip. - In Pente 100A 1 pç
Cap. 34 disj. unip. - In Pente 100A 2 pç

Elétrica (Alimentação)
Caixa de passagem - embutir

Alvenaria
300x300x300mm 1 pç
Tampa 300x300x50mm 1 pç
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Quadro de Demanda (AL1) - TÉRREO

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) 27.27 40.00 10.91
Uso Específico 79.00 52.00 41.08

TOTAL 51.99

Quadro de Demanda (AL1) - TÉRREO

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) 27.27 40.00 10.91
Uso Específico 79.00 52.00 41.08

TOTAL 51.99

Quadro de Cargas (QGBT) - TÉRREO
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
QD1 3F+N+T B1 380/220 V 25918 21514 R+S+T 6520 6264 8730 1.00 0.80 28.3 22.6 6 36.0 3 25 1.30 1.68 OK
QD2 3F+N+T B1 380/220 V 24549 18919 R+S+T 5640 6550 6729 1.00 1.00 20.8 20.8 4 28.0 3 25 0.02 0.39 OK
QD3 3F+N+T B1 380/220 V 28234 24556 R+S+T 8350 8150 8056 1.00 1.00 22.2 22.2 4 28.0 3 25 0.95 1.32 OK
QD4 3F+N+T B1 380/220 V 27572 23816 R+S+T 8150 7876 7790 1.00 0.80 27.3 21.9 6 36.0 3 25 2.06 2.44 OK

TOTAL 106272 88805 R+S+T 28660 28840 31305

Quadro de Demanda (QGBT) - TÉRREO

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) 27.27 40.00 10.91
Uso Específico 79.00 52.00 41.08

TOTAL 51.99
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QGBT

QD1 21514 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

QD3  24556 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)
ø1"(PVC)

4

QD2 18919 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)
ø3/4"(PVC)

4

QD4  23816 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Potência instalada (W)
R  28660
S  28840
T  31305
Total  88805

Unipolar - PVC (70°C)
3#35(35)16mm²

Verde

QM1
KW.h

90 A
10 kA

35 16

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)

25 A
3 kA

25 A
3 kA

6

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)

16 A
3 kA (1374 W)

S
2.5

Unipolar - PVC (70°C)
1 (ILUMINAÇÃO TERREO 01)

16 A
3 kA (2600 W)

T
2.5

Unipolar - PVC (70°C)
2 (TOMADAS 01)

10 A
3 kA (1630 W)

S
4

Unipolar - PVC (70°C)
4 (ARC 01)

10 A
3 kA (1630 W)

S
4

Unipolar - PVC (70°C)
5 (ARC 02)

10 A
3 kA (1630 W)

R
4

Unipolar - PVC (70°C)
6 (ARC 03)

10 A
3 kA (1630 W)

S
4

Unipolar - PVC (70°C)
7 (ARC 04)

10 A
3 kA (1630 W)

T
4

Unipolar - PVC (70°C)
8 (ARC 05)

10 A
3 kA (1630 W)

R
4

Unipolar - PVC (70°C)
9 (ARC 06)

10 A
3 kA (1630 W)

R
4 Unipolar - PVC (70°C)

10 (ARC 07)

10 A
3 kA (1630 W)

R
4

Unipolar - PVC (70°C)
11 (ARC 08)

16 A
3 kA (2200 W)

T
6

Unipolar - PVC (70°C)
12 (MOTOR PLATAFORMA ELEVATÓRIA)

10 A
3 kA (0 W)

T
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

13 (Reserva)

10 A
3 kA (0 W)

T
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

14 (Reserva)

10 A
3 kA (0 W)

T
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

15 (Reserva)

16 A
3 kA DR

25 A
(2300 W)

T
2.5

Unipolar - PVC (70°C)
3 (TOMADAS COZINHA)

QD1
(21514 W)

25 A
3 kA

25 A
3 kA

4

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)
ø3/4"(PVC)

16 A
3 kA (1209 W)

T
2.5

Unipolar - PVC (70°C)
16 (ILUMINAÇÃO TERREO 02)

16 A
3 kA (1290 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

17 (ILUMINAÇÃO EXTERNA)

16 A
3 kA (2600 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

18 (TOMADAS 02)

10 A
3 kA (1630 W)

R
4 Unipolar - PVC (70°C)

19 (ARC 01)

10 A
3 kA (1630 W)

R
4

Unipolar - PVC (70°C)
20 (ARC 02)

10 A
3 kA (1630 W)

R
4

Unipolar - PVC (70°C)
21 (ARC 03)

10 A
3 kA (1630 W)

T
4

Unipolar - PVC (70°C)
22 (ARC 04)

16 A
3 kA (2900 W)

S
6 Unipolar - PVC (70°C)

23 (ARC 05)

16 A
3 kA (2900 W)

S
6 Unipolar - PVC (70°C)

24 (ARC 06)

10 A
3 kA (750 W)

R
2.5

Unipolar - PVC (70°C)
25 (BOMBA 01 CISTERNA)

10 A
3 kA (750 W)

S
2.5

Unipolar - PVC (70°C)
26 (BOMBA 02 CISTERNA)

10 A
3 kA (0 W)

T
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

27 (Reserva)

10 A
3 kA (0 W)

T
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

28 (Reserva)

10 A
3 kA (0 W)

T
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

29 (Reserva)

QD2
(18919 W)

25 A
3 kA

25 A
3 kA

4

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)
ø1"(PVC)

16 A
3 kA (1176 W)

T
2.5

Unipolar - PVC (70°C)
30 (ILUMINAÇÃO SUPERIOR 01)

16 A
3 kA (3100 W)

R
2.5

Unipolar - PVC (70°C)
31 (TOMADAS SUPERIOR 01)

10 A
3 kA (1630 W)

T
4

Unipolar - PVC (70°C)
32 (ARC 01)

10 A
3 kA (1630 W)

T
4

Unipolar - PVC (70°C)
33 (ARC 02)

10 A
3 kA (1630 W)

R
4 Unipolar - PVC (70°C)

34 (ARC 03)

10 A
3 kA (1630 W)

R
4

Unipolar - PVC (70°C)
35 (ARC 04)

10 A
3 kA (1630 W)

T
4

Unipolar - PVC (70°C)
36 (ARC 05)

10 A
3 kA (1630 W)

S
4

Unipolar - PVC (70°C)
37 (ARC 06)

16 A
3 kA (1990 W)

T
4

Unipolar - PVC (70°C)
38 (ARC 07)

16 A
3 kA (1990 W)

R
4

Unipolar - PVC (70°C)
39 (ARC 08)

10 A
3 kA (1630 W)

S
4

Unipolar - PVC (70°C)
40 (ARC 09)

10 A
3 kA (1630 W)

S
4

Unipolar - PVC (70°C)
41 (ARC 10)

10 A
3 kA (1630 W)

S
4

Unipolar - PVC (70°C)
42 (ARC 11)

10 A
3 kA (1630 W)

S
4 Unipolar - PVC (70°C)

43 (ARC 12)

10 A
3 kA (0 W)

T
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
44 (Reserva)

10 A
3 kA (0 W)

T
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
45 (Reserva)

10 A
3 kA (0 W)

T
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

46 (Reserva)

QD3
(24556 W)

25 A
3 kA

25 A
3 kA

6

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)

16 A
3 kA (1356 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

47 (ILUMINAÇÃO SUPERIOR 02)

16 A
3 kA (2900 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

48 (TOMADAS SUPERIOR 02)

10 A
3 kA (1630 W)

S
4

Unipolar - PVC (70°C)
49 (ARC 01)

10 A
3 kA (1630 W)

R
4

Unipolar - PVC (70°C)
50 (ARC 02)

10 A
3 kA (1630 W)

S
4

Unipolar - PVC (70°C)
51 (ARC 03)

10 A
3 kA (1630 W)

R
4

Unipolar - PVC (70°C)
52 (ARC 04)

10 A
3 kA (1630 W)

S
4 Unipolar - PVC (70°C)

53 (ARC 05)

10 A
3 kA (1630 W)

R
4

Unipolar - PVC (70°C)
54 (ARC 06)

10 A
3 kA (1630 W)

S
4

Unipolar - PVC (70°C)
55 (ARC 07)

10 A
3 kA (1630 W)

R
4

Unipolar - PVC (70°C)
56 (ARC 08)

10 A
3 kA (1630 W)

R
4

Unipolar - PVC (70°C)
57 (ARC 09)

10 A
3 kA (1630 W)

T
4 Unipolar - PVC (70°C)

58 (ARC 10)

10 A
3 kA (1630 W)

T
4

Unipolar - PVC (70°C)
59 (ARC 11)

10 A
3 kA (1630 W)

T
4

Unipolar - PVC (70°C)
60 (ARC 12)

10 A
3 kA (0 W)

T
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

61 (Reserva)

10 A
3 kA (0 W)

T
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

62 (Reserva)

10 A
3 kA (0 W)

T
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
63 (Reserva)

QD4
(23816 W)

QGBT
(88805 W)

QM1
KW.h

90 A
10 kA

35 16

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)

25 A
3 kA (21514 W)

R+S+T
6 Unipolar - PVC (70°C)

QD1

25 A
3 kA (18919 W)

R+S+T
4 Unipolar - PVC (70°C)

ø3/4"(PVC)

QD2

25 A
3 kA (24556 W)

R+S+T
4

Unipolar - PVC (70°C)
ø1"(PVC)

QD3

25 A
3 kA (23816 W)

R+S+T
6

Unipolar - PVC (70°C)

QD4

QGBT
(88805 W)

Quadro de Cargas (QM1) - TÉRREO
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
QGBT 3F+N+T B1 380/220 V 106272 88805 R+S+T 28660 28840 31305 1.00 1.00 81.3 81.3 35 110.0 10 90 0.23 0.38 OK
TOTAL 106272 88805 R+S+T 28660 28840 31305

Quadro de Demanda (QM1) - TÉRREO

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) 27.27 40.00 10.91
Uso Específico 79.00 52.00 41.08

TOTAL 51.99
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QM1

QGBT 88805 W

Unipolar - PVC (70°C)
2xø2"(PVC)

35

Potência instalada (W)
R  28660
S  28840
T  31305
Total  88805

Unipolar - PVC (70°C)
3#35(35)mm²

Conduto 2xø2"(PVC)

90 A

Verde

AL1

35

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)
2xø2"(PVC)

KW.h

90 A
10 kA

35 16

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)
2xø2"(PVC)

25 A
3 kA

25 A
3 kA

6

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)

16 A
3 kA (1374 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

1 (ILUMINAÇÃO TERREO 01)

16 A
3 kA (2600 W)

T
2.5

Unipolar - PVC (70°C)
2 (TOMADAS 01)

10 A
3 kA (1630 W)

S
4

Unipolar - PVC (70°C)
4 (ARC 01)

10 A
3 kA (1630 W)

S
4

Unipolar - PVC (70°C)
5 (ARC 02)

10 A
3 kA (1630 W)

R
4

Unipolar - PVC (70°C)
6 (ARC 03)

10 A
3 kA (1630 W)

S
4

Unipolar - PVC (70°C)
7 (ARC 04)

10 A
3 kA (1630 W)

T
4

Unipolar - PVC (70°C)
8 (ARC 05)

10 A
3 kA (1630 W)

R
4

Unipolar - PVC (70°C)
9 (ARC 06)

10 A
3 kA (1630 W)

R
4

Unipolar - PVC (70°C)
10 (ARC 07)

10 A
3 kA (1630 W)

R
4 Unipolar - PVC (70°C)

11 (ARC 08)

16 A
3 kA (2200 W)

T
6

Unipolar - PVC (70°C)
12 (MOTOR PLATAFORMA ELEVATÓRIA)

10 A
3 kA (0 W)

T
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
13 (Reserva)

10 A
3 kA (0 W)

T
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

14 (Reserva)

10 A
3 kA (0 W)

T
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

15 (Reserva)

16 A
3 kA DR

25 A
(2300 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

3 (TOMADAS COZINHA)

QD1
(21514 W)

25 A
3 kA

25 A
3 kA

4

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)
ø3/4"(PVC)

16 A
3 kA (1209 W)

T
2.5

Unipolar - PVC (70°C)
16 (ILUMINAÇÃO TERREO 02)

16 A
3 kA (1290 W)

T
2.5

Unipolar - PVC (70°C)
17 (ILUMINAÇÃO EXTERNA)

16 A
3 kA (2600 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

18 (TOMADAS 02)

10 A
3 kA (1630 W)

R
4

Unipolar - PVC (70°C)
19 (ARC 01)

10 A
3 kA (1630 W)

R
4 Unipolar - PVC (70°C)

20 (ARC 02)

10 A
3 kA (1630 W)

R
4

Unipolar - PVC (70°C)
21 (ARC 03)

10 A
3 kA (1630 W)

T
4

Unipolar - PVC (70°C)
22 (ARC 04)

16 A
3 kA (2900 W)

S
6 Unipolar - PVC (70°C)

23 (ARC 05)

16 A
3 kA (2900 W)

S
6 Unipolar - PVC (70°C)

24 (ARC 06)

10 A
3 kA (750 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

25 (BOMBA 01 CISTERNA)

10 A
3 kA (750 W)

S
2.5

Unipolar - PVC (70°C)
26 (BOMBA 02 CISTERNA)

10 A
3 kA (0 W)

T
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
27 (Reserva)

10 A
3 kA (0 W)

T
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

28 (Reserva)

10 A
3 kA (0 W)

T
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

29 (Reserva)

QD2
(18919 W)

25 A
3 kA

25 A
3 kA

4

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)
ø1"(PVC)

16 A
3 kA (1176 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

30 (ILUMINAÇÃO SUPERIOR 01)

16 A
3 kA (3100 W)

R
2.5

Unipolar - PVC (70°C)
31 (TOMADAS SUPERIOR 01)

10 A
3 kA (1630 W)

T
4

Unipolar - PVC (70°C)
32 (ARC 01)

10 A
3 kA (1630 W)

T
4

Unipolar - PVC (70°C)
33 (ARC 02)

10 A
3 kA (1630 W)

R
4

Unipolar - PVC (70°C)
34 (ARC 03)

10 A
3 kA (1630 W)

R
4 Unipolar - PVC (70°C)

35 (ARC 04)

10 A
3 kA (1630 W)

T
4

Unipolar - PVC (70°C)
36 (ARC 05)

10 A
3 kA (1630 W)

S
4

Unipolar - PVC (70°C)
37 (ARC 06)

16 A
3 kA (1990 W)

T
4

Unipolar - PVC (70°C)
38 (ARC 07)

16 A
3 kA (1990 W)

R
4

Unipolar - PVC (70°C)
39 (ARC 08)

10 A
3 kA (1630 W)

S
4

Unipolar - PVC (70°C)
40 (ARC 09)

10 A
3 kA (1630 W)

S
4

Unipolar - PVC (70°C)
41 (ARC 10)

10 A
3 kA (1630 W)

S
4

Unipolar - PVC (70°C)
42 (ARC 11)

10 A
3 kA (1630 W)

S
4

Unipolar - PVC (70°C)
43 (ARC 12)

10 A
3 kA (0 W)

T
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

44 (Reserva)

10 A
3 kA (0 W)

T
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
45 (Reserva)

10 A
3 kA (0 W)

T
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
46 (Reserva)

QD3
(24556 W)

25 A
3 kA

25 A
3 kA

6

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)

16 A
3 kA (1356 W)

S
2.5

Unipolar - PVC (70°C)
47 (ILUMINAÇÃO SUPERIOR 02)

16 A
3 kA (2900 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

48 (TOMADAS SUPERIOR 02)

10 A
3 kA (1630 W)

S
4

Unipolar - PVC (70°C)
49 (ARC 01)

10 A
3 kA (1630 W)

R
4

Unipolar - PVC (70°C)
50 (ARC 02)

10 A
3 kA (1630 W)

S
4

Unipolar - PVC (70°C)
51 (ARC 03)

10 A
3 kA (1630 W)

R
4

Unipolar - PVC (70°C)
52 (ARC 04)

10 A
3 kA (1630 W)

S
4

Unipolar - PVC (70°C)
53 (ARC 05)

10 A
3 kA (1630 W)

R
4 Unipolar - PVC (70°C)

54 (ARC 06)

10 A
3 kA (1630 W)

S
4

Unipolar - PVC (70°C)
55 (ARC 07)

10 A
3 kA (1630 W)

R
4

Unipolar - PVC (70°C)
56 (ARC 08)

10 A
3 kA (1630 W)

R
4

Unipolar - PVC (70°C)
57 (ARC 09)

10 A
3 kA (1630 W)

T
4

Unipolar - PVC (70°C)
58 (ARC 10)

10 A
3 kA (1630 W)

T
4 Unipolar - PVC (70°C)

59 (ARC 11)

10 A
3 kA (1630 W)

T
4

Unipolar - PVC (70°C)
60 (ARC 12)

10 A
3 kA (0 W)

T
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
61 (Reserva)

10 A
3 kA (0 W)

T
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

62 (Reserva)

10 A
3 kA (0 W)

T
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

63 (Reserva)

QD4
(23816 W)

QGBT
(88805 W)

QM1
(88805 W)

AL1

35

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)
2xø2"(PVC)

KW.h

90 A
10 kA (88805 W)

R+S+T
35 16 Unipolar - PVC (70°C)

2xø2"(PVC)

QGBT

QM1
(88805 W)

Quadro de Cargas (QD1) - TÉRREO
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 9 12 18 30 100 600 1630 2200 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
1 ILUMINAÇÃO TERREO 01 F+N+T B1 220 V 4 6 2 41 2608 1374 S 1374 1.00 0.70 10.4 11.9 2.5 24.0 3 16 0.69 2.37 OK
2 TOMADAS 01 F+N+T B1 220 V 26 2889 2600 T 2600 1.00 0.70 11.5 13.1 2.5 24.0 3 16 0.70 2.38 OK
3 TOMADAS COZINHA F+N+T B1 220 V 5 3 2556 2300 T 2300 1.00 0.80 14.5 11.6 2.5 24.0 3 16 1.75 3.44 OK
4 ARC 01 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 S 1630 1.00 0.70 11.8 8.2 4 32.0 3 10 0.78 2.46 OK
5 ARC 02 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 S 1630 1.00 0.70 11.8 8.2 4 32.0 3 10 0.88 2.56 OK
6 ARC 03 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 R 1630 1.00 0.70 11.8 8.2 4 32.0 3 10 0.59 2.27 OK
7 ARC 04 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 S 1630 1.00 0.70 11.8 8.2 4 32.0 3 10 0.69 2.37 OK
8 ARC 05 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 T 1630 1.00 0.70 11.8 8.2 4 32.0 3 10 0.49 2.17 OK
9 ARC 06 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 R 1630 1.00 0.70 11.8 8.2 4 32.0 3 10 0.35 2.03 OK

10 ARC 07 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 R 1630 1.00 0.70 11.8 8.2 4 32.0 3 10 0.49 2.17 OK
11 ARC 08 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 R 1630 1.00 0.70 11.8 8.2 4 32.0 3 10 0.63 2.31 OK
12 MOTOR PLATAFORMA ELEVATÓRIA F+N+T B1 220 V 1 3377 2200 T 2200 1.00 1.00 15.3 15.3 6 41.0 3 16 0.33 2.01 OK
13 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 0.0 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK
14 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 0.0 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK
15 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 0.0 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 4 6 2 41 31 3 8 1 25918 21514 R+S+T 6520 6264 8730

Quadro de Demanda (QD1) - TÉRREO

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) 8.05 40.00 3.22
Uso Específico 17.87 54.00 9.65

TOTAL 12.87
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QD1

TOMADAS COZINHA 3  2300 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5
DR

25 A

ARC 069   1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

ILUMINAÇÃO TERREO 01 1  1374 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ARC 0710   1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TOMADAS 01 2  2600 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ARC 0811   1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

ARC 01 4  1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

MOTOR PLATAFORMA ELEVATÓRIA12   2200 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

ARC 02 5  1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva13      0 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

ARC 03 6  1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva14      0 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

ARC 04 7  1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva15      0 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

ARC 05 8  1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Potência instalada (W)
R   6520
S   6264
T   8730
Total  21514

Unipolar - PVC (70°C)
3#6(6)6mm²

Conduto ø1 1/4"(PVC)

25 A

Verde

QGBT 25 A
3 kA

25 A
3 kA

6

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)
ø1 1/4"(PVC)

16 A
3 kA (1374 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

1 (ILUMINAÇÃO TERREO 01)

16 A
3 kA (2600 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

2 (TOMADAS 01)

10 A
3 kA (1630 W)

S
4 Unipolar - PVC (70°C)

4 (ARC 01)

10 A
3 kA (1630 W)

S
4

Unipolar - PVC (70°C)
5 (ARC 02)

10 A
3 kA (1630 W)

R
4

Unipolar - PVC (70°C)
6 (ARC 03)

10 A
3 kA (1630 W)

S
4

Unipolar - PVC (70°C)
7 (ARC 04)

10 A
3 kA (1630 W)

T
4

Unipolar - PVC (70°C)
8 (ARC 05)

10 A
3 kA (1630 W)

R
4 Unipolar - PVC (70°C)

9 (ARC 06)

10 A
3 kA (1630 W)

R
4

Unipolar - PVC (70°C)
10 (ARC 07)

10 A
3 kA (1630 W)

R
4

Unipolar - PVC (70°C)
11 (ARC 08)

16 A
3 kA (2200 W)

T
6 Unipolar - PVC (70°C)

12 (MOTOR PLATAFORMA ELEVATÓRIA)

10 A
3 kA (0 W)

T
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

13 (Reserva)

10 A
3 kA (0 W)

T
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
14 (Reserva)

10 A
3 kA (0 W)

T
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
15 (Reserva)

16 A
3 kA DR

25 A
(2300 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

3 (TOMADAS COZINHA)

QD1
(21514 W)

Quadro de Cargas (QD2) - TÉRREO
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 9 12 18 30 100 750 1630 2900 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
16 ILUMINAÇÃO TERREO 02 F+N+T B1 220 V 5 7 5 33 2209 1209 T 1209 1.00 0.70 8.0 10.0 2.5 24.0 3 16 0.76 1.16 OK
17 ILUMINAÇÃO EXTERNA F+N B1 220 V 43 2580 1290 T 1290 1.00 1.00 11.7 11.7 2.5 24.0 3 16 2.20 2.60 OK
18 TOMADAS 02 F+N+T B1 220 V 26 2889 2600 T 2600 1.00 0.70 10.8 13.1 2.5 24.0 3 16 0.69 1.09 OK
19 ARC 01 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 R 1630 1.00 0.70 11.8 8.2 4 32.0 3 10 0.68 1.07 OK
20 ARC 02 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 R 1630 1.00 0.70 11.8 8.2 4 32.0 3 10 0.77 1.17 OK
21 ARC 03 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 R 1630 1.00 0.70 11.8 8.2 4 32.0 3 10 0.32 0.71 OK
22 ARC 04 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 T 1630 1.00 0.70 11.8 8.2 4 32.0 3 10 0.21 0.61 OK
23 ARC 05 F+N+T B1 220 V 1 3222 2900 S 2900 1.00 0.80 18.3 14.6 6 41.0 3 16 0.69 1.08 OK
24 ARC 06 F+N+T B1 220 V 1 3222 2900 S 2900 1.00 0.80 18.3 14.6 6 41.0 3 16 0.85 1.24 OK
25 BOMBA 01 CISTERNA F+N+T B1 220 V 1 1591 750 R 750 1.00 0.80 9.0 7.2 2.5 24.0 3 10 0.47 0.87 OK
26 BOMBA 02 CISTERNA F+N+T B1 220 V 1 1591 750 S 750 1.00 0.80 9.0 7.2 2.5 24.0 3 10 0.46 0.85 OK
27 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 0.0 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK
28 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 0.0 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK
29 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 0.0 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 5 7 5 76 26 2 4 2 24549 18919 R+S+T 5640 6550 6729

Quadro de Demanda (QD2) - TÉRREO

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) 7.68 40.00 3.07
Uso Específico 16.87 57.00 9.62

TOTAL 12.69
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QD2

ILUMINAÇÃO TERREO 02 16  1209 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ARC 0523   2900 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

ILUMINAÇÃO EXTERNA 17  1290 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ARC 0624   2900 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

TOMADAS 02 18  2600 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

BOMBA 01 CISTERNA25    750 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ARC 01 19  1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

BOMBA 02 CISTERNA26    750 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ARC 02 20  1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva27      0 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

ARC 03 21  1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva28      0 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

ARC 04 22  1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva29      0 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Potência instalada (W)
R   5640
S   6550
T   6729
Total  18919

Unipolar - PVC (70°C)
3#4(4)4mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

25 A

Verde

QGBT 25 A
3 kA

25 A
3 kA

4

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)
ø3/4"(PVC)

16 A
3 kA (1209 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

16 (ILUMINAÇÃO TERREO 02)

16 A
3 kA (1290 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

17 (ILUMINAÇÃO EXTERNA)

16 A
3 kA (2600 W)

T
2.5

Unipolar - PVC (70°C)
18 (TOMADAS 02)

10 A
3 kA (1630 W)

R
4

Unipolar - PVC (70°C)
19 (ARC 01)

10 A
3 kA (1630 W)

R
4

Unipolar - PVC (70°C)
20 (ARC 02)

10 A
3 kA (1630 W)

R
4

Unipolar - PVC (70°C)
21 (ARC 03)

10 A
3 kA (1630 W)

T
4 Unipolar - PVC (70°C)

22 (ARC 04)

16 A
3 kA (2900 W)

S
6

Unipolar - PVC (70°C)
23 (ARC 05)

16 A
3 kA (2900 W)

S
6

Unipolar - PVC (70°C)
24 (ARC 06)

10 A
3 kA (750 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

25 (BOMBA 01 CISTERNA)

10 A
3 kA (750 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

26 (BOMBA 02 CISTERNA)

10 A
3 kA (0 W)

T
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
27 (Reserva)

10 A
3 kA (0 W)

T
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
28 (Reserva)

10 A
3 kA (0 W)

T
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

29 (Reserva)

QD2
(18919 W)
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CONSTRUÇÃO

CALCULO
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SAÚDE

PROPRIETÁRIO

ARQUITETO

CREA

ARQUITETO

ARQUITETÔNICO

ELÉTRICO PAV. TÉRREO

E.E.F. CORAÇÃO DE JESUS

RUA TELEGRAFISTA CECI NEVES - CENTRO

PROJETO EXECUTIVO

SECRETARIA DE
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 CIRCULAÇÃO TOTAL
         A=146,56 m²
 CIRCULAÇÃO TOTAL
         A=146,56 m²
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Quadro de Cargas (QD3) - SUPERIOR
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 9 12 30 100 1630 1990 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
30 ILUMINAÇÃO SUPERIOR 01 F+N+T B1 220 V 4 5 36 2256 1176 T 1176 1.00 0.80 8.0 10.3 2.5 24.0 3 16 1.05 2.37 OK
31 TOMADAS SUPERIOR 01 F+N+T B1 220 V 31 3444 3100 R 3100 1.00 0.80 10.1 15.7 2.5 24.0 3 16 1.16 2.48 OK
32 ARC 01 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 T 1630 1.00 0.80 10.3 8.2 4 32.0 3 10 1.07 2.40 OK
33 ARC 02 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 T 1630 1.00 0.80 10.3 8.2 4 32.0 3 10 0.97 2.30 OK
34 ARC 03 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 R 1630 1.00 0.80 10.3 8.2 4 32.0 3 10 0.85 2.17 OK
35 ARC 04 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 R 1630 1.00 0.80 10.3 8.2 4 32.0 3 10 0.75 2.07 OK
36 ARC 05 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 T 1630 1.00 0.80 10.3 8.2 4 32.0 3 10 0.62 1.94 OK
37 ARC 06 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 S 1630 1.00 0.80 10.3 8.2 4 32.0 3 10 0.72 2.04 OK
38 ARC 07 F+N+T B1 220 V 1 2211 1990 T 1990 1.00 0.80 12.6 10.1 4 32.0 3 16 0.59 1.91 OK
39 ARC 08 F+N+T B1 220 V 1 2211 1990 R 1990 1.00 0.80 12.6 10.1 4 32.0 3 16 0.47 1.79 OK
40 ARC 09 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 S 1630 1.00 0.80 10.3 8.2 4 32.0 3 10 0.47 1.79 OK
41 ARC 10 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 S 1630 1.00 0.80 10.3 8.2 4 32.0 3 10 0.59 1.92 OK
42 ARC 11 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 S 1630 1.00 0.80 10.3 8.2 4 32.0 3 10 0.74 2.06 OK
43 ARC 12 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 S 1630 1.00 0.80 10.3 8.2 4 32.0 3 10 0.87 2.20 OK
44 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 0.0 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK
45 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 0.0 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK
46 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 0.0 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 4 5 36 31 10 2 28234 24556 R+S+T 8350 8150 8056

Quadro de Demanda (QD3) - SUPERIOR

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) 5.70 40.00 2.28
Uso Específico 22.53 52.00 11.72

TOTAL 14.00
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ILUMINAÇÃO SUPERIOR 01 30  1176 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ARC 0839   1990 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TOMADAS SUPERIOR 01 31  3100 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ARC 0940   1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

ARC 01 32  1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

ARC 1041   1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

ARC 02 33  1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

ARC 1142   1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

ARC 03 34  1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

ARC 1243   1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

ARC 04 35  1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva44      0 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

ARC 05 36  1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva45      0 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

ARC 06 37  1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva46      0 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

ARC 07 38  1990 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Potência instalada (W)
R   8350
S   8150
T   8056
Total  24556

Unipolar - PVC (70°C)
3#4(4)4mm²

Conduto ø1"(PVC)

25 A

Verde

QGBT 25 A
3 kA

25 A
3 kA

4

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)
ø1"(PVC)

16 A
3 kA (1176 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

30 (ILUMINAÇÃO SUPERIOR 01)

16 A
3 kA (3100 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

31 (TOMADAS SUPERIOR 01)

10 A
3 kA (1630 W)

T
4 Unipolar - PVC (70°C)

32 (ARC 01)

10 A
3 kA (1630 W)

T
4 Unipolar - PVC (70°C)

33 (ARC 02)

10 A
3 kA (1630 W)

R
4 Unipolar - PVC (70°C)

34 (ARC 03)

10 A
3 kA (1630 W)

R
4

Unipolar - PVC (70°C)
35 (ARC 04)

10 A
3 kA (1630 W)

T
4

Unipolar - PVC (70°C)
36 (ARC 05)

10 A
3 kA (1630 W)

S
4 Unipolar - PVC (70°C)

37 (ARC 06)

16 A
3 kA (1990 W)

T
4 Unipolar - PVC (70°C)

38 (ARC 07)

16 A
3 kA (1990 W)

R
4 Unipolar - PVC (70°C)

39 (ARC 08)

10 A
3 kA (1630 W)

S
4

Unipolar - PVC (70°C)
40 (ARC 09)

10 A
3 kA (1630 W)

S
4

Unipolar - PVC (70°C)
41 (ARC 10)

10 A
3 kA (1630 W)

S
4 Unipolar - PVC (70°C)

42 (ARC 11)

10 A
3 kA (1630 W)

S
4 Unipolar - PVC (70°C)

43 (ARC 12)

10 A
3 kA (0 W)

T
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

44 (Reserva)

10 A
3 kA (0 W)

T
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

45 (Reserva)

10 A
3 kA (0 W)

T
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

46 (Reserva)

QD3
(24556 W)

Quadro de Cargas (QD4) - SUPERIOR
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 9 12 30 100 1630 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
47 ILUMINAÇÃO SUPERIOR 02 F+N+T B1 220 V 4 5 42 2616 1356 S 1356 1.00 0.70 9.2 11.9 2.5 24.0 3 16 0.77 3.21 OK
48 TOMADAS SUPERIOR 02 F+N+T B1 220 V 29 3222 2900 T 2900 1.00 0.70 13.7 14.6 2.5 24.0 3 16 1.22 3.66 OK
49 ARC 01 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 S 1630 1.00 0.80 10.3 8.2 4 32.0 3 10 0.74 3.18 OK
50 ARC 02 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 R 1630 1.00 0.80 10.3 8.2 4 32.0 3 10 0.60 3.04 OK
51 ARC 03 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 S 1630 1.00 0.80 10.3 8.2 4 32.0 3 10 0.50 2.94 OK
52 ARC 04 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 R 1630 1.00 0.80 10.3 8.2 4 32.0 3 10 0.64 3.08 OK
53 ARC 05 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 S 1630 1.00 0.70 11.8 8.2 4 32.0 3 10 0.36 2.80 OK
54 ARC 06 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 R 1630 1.00 0.70 11.8 8.2 4 32.0 3 10 0.47 2.91 OK
55 ARC 07 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 S 1630 1.00 0.70 11.8 8.2 4 32.0 3 10 0.56 3.00 OK
56 ARC 08 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 R 1630 1.00 0.70 11.8 8.2 4 32.0 3 10 0.65 3.09 OK
57 ARC 09 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 R 1630 1.00 0.70 11.8 8.2 4 32.0 3 10 0.83 3.27 OK
58 ARC 10 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 T 1630 1.00 0.70 11.8 8.2 4 32.0 3 10 0.92 3.36 OK
59 ARC 11 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 T 1630 1.00 0.70 11.8 8.2 4 32.0 3 10 1.46 3.90 OK
60 ARC 12 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 T 1630 1.00 0.70 11.8 8.2 4 32.0 3 10 1.34 3.78 OK
61 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 0.0 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK
62 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 0.0 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK
63 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 0.0 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 4 5 42 29 12 27572 23816 R+S+T 8150 7876 7790

Quadro de Demanda (QD4) - SUPERIOR

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) 5.84 40.00 2.34
Uso Específico 21.73 52.00 11.30

TOTAL 13.64
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ILUMINAÇÃO SUPERIOR 02 47  1356 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ARC 0856   1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TOMADAS SUPERIOR 02 48  2900 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ARC 0957   1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

ARC 01 49  1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

ARC 1058   1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

ARC 02 50  1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

ARC 1159   1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

ARC 03 51  1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

ARC 1260   1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

ARC 04 52  1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva61      0 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

ARC 05 53  1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva62      0 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

ARC 06 54  1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva63      0 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

ARC 07 55  1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Potência instalada (W)
R   8150
S   7876
T   7790
Total  23816

Unipolar - PVC (70°C)
3#6(6)6mm²

Conduto ø1 1/4"(PVC)

25 A

Verde

QGBT 25 A
3 kA

25 A
3 kA

6

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)
ø1 1/4"(PVC)

16 A
3 kA (1356 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

47 (ILUMINAÇÃO SUPERIOR 02)

16 A
3 kA (2900 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

48 (TOMADAS SUPERIOR 02)

10 A
3 kA (1630 W)

S
4 Unipolar - PVC (70°C)

49 (ARC 01)

10 A
3 kA (1630 W)

R
4

Unipolar - PVC (70°C)
50 (ARC 02)

10 A
3 kA (1630 W)

S
4

Unipolar - PVC (70°C)
51 (ARC 03)

10 A
3 kA (1630 W)

R
4 Unipolar - PVC (70°C)

52 (ARC 04)

10 A
3 kA (1630 W)

S
4 Unipolar - PVC (70°C)

53 (ARC 05)

10 A
3 kA (1630 W)

R
4 Unipolar - PVC (70°C)

54 (ARC 06)

10 A
3 kA (1630 W)

S
4

Unipolar - PVC (70°C)
55 (ARC 07)

10 A
3 kA (1630 W)

R
4

Unipolar - PVC (70°C)
56 (ARC 08)

10 A
3 kA (1630 W)

R
4 Unipolar - PVC (70°C)

57 (ARC 09)

10 A
3 kA (1630 W)

T
4 Unipolar - PVC (70°C)

58 (ARC 10)

10 A
3 kA (1630 W)

T
4 Unipolar - PVC (70°C)

59 (ARC 11)

10 A
3 kA (1630 W)

T
4

Unipolar - PVC (70°C)
60 (ARC 12)

10 A
3 kA (0 W)

T
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

61 (Reserva)

10 A
3 kA (0 W)

T
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

62 (Reserva)

10 A
3 kA (0 W)

T
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

63 (Reserva)

QD4
(23816 W)

Lista de materiais - SUPERIOR
Elétrica

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 115 pç
Caixa de Luz 4"x2"
4"x 2" 8 pç

Acessórios uso geral
Bucha de nylon
S6 4 pç
Parafuso fenda galvan. cab. panela
4,2x32mm autoatarrachante 4 pç

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)
2.5 mm² - Amarelo 431.91 m
2.5 mm² - Azul claro 762.61 m
2.5 mm² - Branco 225.95 m
2.5 mm² - Preto 140.23 m
2.5 mm² - Verde-amarelo 434.96 m
2.5 mm² - Vermelho 367.87 m
4 mm² - Azul claro 529.34 m
4 mm² - Branco 156.88 m
4 mm² - Preto 168.21 m
4 mm² - Verde-amarelo 186.36 m
4 mm² - Vermelho 207.84 m
6 mm² - Azul claro 1.8 m
6 mm² - Branco 1.8 m
6 mm² - Preto 1.8 m
6 mm² - Verde-amarelo 1.8 m
6 mm² - Vermelho 1.8 m

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Interruptor paralela - 1 tecla 1 pç
Interruptor simples - 1 tecla 12 pç
Interruptor simples - 2 teclas 8 pç
Placa c/ furo 24 pç
Placa p/ 1 função 70 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 10 pç
S/ placa
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 58 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 2 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
25 A - 3 kA 2 pç
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
10 A - 3 kA 22 pç
16 A - 3 kA 6 pç

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
3/4" 922.52 m

Eletroduto PVC rosca
Braçadeira galvan. tipo cunha
1" 2 pç
1.1/4" 2 pç
Eletroduto, vara 3,0m
1" 1.8 m
1.1/4" 1.8 m

Iluminação de emergência
Bloco autônomo - aclaramento
Autonomia 1h - 200lm 10 pç

Luminária e acessórios
Luminária Led Embutir
Ledvance Insert 30W 78 pç

Quadro distrib. plástico - embutir
Barr. trif., - DIN (Ref. Hager)
Cap. 34 disj. unip. - In Pente 100A 2 pç

Legenda de condutos - SUPERIOR

Elétrica

Direta

Teto

Alta

Média

Baixa

Legenda - SUPERIOR

Bloco autônomo ilum. emergência na parede

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
Luminária LED 30W
Ponto genérico de luz 9W

Quadro de distribuição

Tomada alta a 2,20m do piso
Tomada baixa a 0,30m do piso

16/16
SET / 2022

ENDEREÇO DA OBRA:

ESCALA PRANCHA: DESENHO:

DATA:

PRANCHA:

CONTEÚDO:

MUNICÍPIO:

PROJETO:
APROVAÇÃONº REVISÃO DESENHODATA

01

02

MUNICÍPIO DE MARCO - CE

AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO, S/N
CENTRO | MARCO - CE | 62560-000

88 3664.1210 | 88 3664.1415
www.marco.ce.gov.br

CNPJ: 07.566.516/0001-47

1:100

CONSTRUÇÃO

CALCULO

APROVO PM -

SAÚDE

PROPRIETÁRIO

ARQUITETO

CREA

ARQUITETO

ARQUITETÔNICO

DETALHES PAV. SUPERIOR

E.E.F. CORAÇÃO DE JESUS

RUA TELEGRAFISTA CECI NEVES - CENTRO

PROJETO EXECUTIVO

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA


